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1. Informationen zu dieser Anleitung

1. Informationen zu dieser Anleitung

Das Personal muss diese Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgféltig gelesen und verstanden haben.

1.1. Hersteller

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 lggensbach
Deutschland

Telefon: +49 (0) 9903 6280 0
Fax: +49 (0) 9903 6280 909
E-Mail:service@fenecon.de
Internet: www.fenecon.de

1.2. Formelles zur Betriebsanleitung

© FENECON GmbH, 2025
Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Firma FENECON GmbH gestattet.

1.3. Version/Revision

Version/ Revision Anderung Datum Name

2024.06.1 Entwurf Erstellung 10.06.2024 FENECON GW
2024.11.1 Fertigstellung 14.11.2024 FENECON MR
2024.11.2 Update - lllustrationen 20.11.2024 FENECON MR
2024.11.3 Update - Lieferumfang 29.11.2024 FENECON MR
2025.1.1 Integration Feuerwehrhinweis 27.01.2025 FENECON PM

Tabelle 1. Version/Revision
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1.4. Darstellungskonventionen
1.4. Darstellungskonventionen

Dieses Symbol kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Falls diese Gefahr nicht vermieden
wird, kann diese zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren.

n Dieses Symbol kennzeichnet eine mégliche gefahrliche Situation. Falls diese gefahrliche Situation nicht
vermieden wird, kann dies zu leichten oder ma8igen Verletzungen fuihren.

# Dieses Symbol kennzeichnet eine Warnung. Falls diese Warnung nicht beachtet wird, kann dies zu
Beschadigung und/oder Zerstérung der Anlage fuhren.

$ Dieses Symbol kennzeichnet einen Hinweis. Das Beachten des Hinweises wird empfohlen.

Tabelle 2. Darstellungskonventionen

1.5. Aufbau von Warnhinweisen

Warnhinweise schiitzen bei Beachtung vor mdglichen Personen- und Sachschaden und stufen durch das Signalwor
die Gro8e der Gefahr ein.

Quelle der Gefahr
" Mogliche Folgen bei Nichtbeachtung

¥ Ma8nahmen zur Vermeidung/Verbote

Gefahrenzeichen
Das Gefahrenzeichen kennzeichnet Warnhinweise, die vor Personenschaden warnen.

Quelle der Gefahr
Die Quelle der Gefahr nennt die Ursache der Gefahrdung.

Mogliche Folgen bei Nichtbeachtung

Die moglichen Folgen bei Nichtbeachtung des Warnhinweises sind z. B. Quetschungen, Verbrennungen oder ander:
schwere Verletzungen.

Ma8nahmen/Verbote

Unter Magnahmen/Verbote sind Handlungen aufgefihrt, die zur Vermeidung einer Gefahrdung erfolgen mussen (z.
B. Antrieb stillsetzen) oder die zur Vermeidung einer Gefahrdung verboten sind.

1.6. Begriffe und Abklrzungen

Folgende Begriffe und Abkirzungen werden in der Betriebsanleitung verwendet:

Begriff/Abklrzung Bedeutung

AC Alternating Current!N!'Wechselstrom

BHKW Blockheizkraftwerk

BMS Batteriemanagementsystem
FENECON Home 6, 10 & 15 Betriebsanleitung 7/ 155
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1.6. Begriffe und Abkurzungen

Begriff/Abklrzung Bedeutung

DC Direct Current!N!Gleichstrom

EMS Energiemanagementsystem

Energy-Meter Stromzahler fir den Wechselrichter am Netzanschlusspunkt

FEMS FENECON Energiemanagementsystem

IBN Inbetriebnahme

MPPT Maximum Power Point Tracking Sucher fir den maximalen Leistungspunkt
NAP Netzanschlusspunkt

PE Schutzleiter

PV Photovoltaik

Round-Trip-Effizienz (RTE)

RTE Systemwirkungsgrad!N!Verhaltnis der entladenen zur geladenen Energiemenge

SG-Ready Smart-Grid-Ready!N!Vorbereitung der Warmepumpe zur externen Ansteuerung

State of Charge
SoC Ladezustand Die verfiigbare Kapazitat in einer Batterie, ausgedriickt als Prozentsatz der
Nennkapazitét.

SoH State of Health!N!Alterungszustand
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.EV.
Widget Komponente des Online-Monitorings

Tabelle 3. Begriffe und Abkirzungen
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1.7. Lieferumfang

1.7. Lieferumfang

Pos. Komponente Anzahl  Bemerkung

1 FENECON Home 6, 10 & 15-Wechselrichter 1 Je nach Ausfilhrung, 6, 10 oder 15EKW

2 FENECON Home 6, 10 & 15-EMS-Box 1 Inkl. FENECON
Energiemanagementsystem

3 FENECON Home 6, 10 & 15-Parallelschaltbox 1 optional fur 2. FENECON Home 6, 10 &
15-Batterieturm

4 FENECON Home 6, 10 & 15-Extension-Box 1 optional fur 3. & 4. FENECON Home 6,
10 & 15-Batterieturm

5 FENECON Home 6, 10 & 15-BMS-Box 1 je FENECON Home 6, 10 & 15-
Batterieturm

6 FENECON Home 6, 10 & 15-Batteriemodul abhangig von der bestellten Kapazitat

7 FENECON Home 6, 10 & 15-Sockel 1 je FENECON Home 6, 10 & 15-
Batterieturm

Tabelle 4. Lieferumfang

Komponente Bemerkung
Betriebsanleitung Anleitung fuir den Installateur
Schnellstartanleitung FENECON Home 6, 10 & 15 Schnellstartanleitung fur den Installateur

Tabelle 5. Unterlagen

1.8. Mitgeltende Dokumente

Alle im Anhang dieser Betriebsanleitung aufgelisteten Dokumente sind zu beachten. Vgl. 15.1 Mitgeltende
Dokumente.

1.9. Verfugbarkeit

Der Betreiber bewahrt diese Betriebsanleitung bzw. relevante Teile davon griffbereit in unmittelbarer Nahe zum
Produkt auf.

Bei der Abgabe des Produktes an eine andere Person gibt der Betreiber diese Betriebsanleitung an diese Persol
weiter.
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2. Sicherheit
2. Sicherheit

2.1. Systembeschreibung

Das Stromspeichersystem dient dem Speichern von elektrischer Energie in wiederaufladbaren Lithium-
Eisenphosphat-Batteriemodulen (Beladen) und dem Bereitstellen von elektrischer Energie (Entladen). Dieser Be-
und Entladeprozess erfolgt Uber einen angeschlossenen FENECON Home 6, 10 & 15-Wechselrichter. Alle Prozes
des Stromspeichersystems werden durch das FEMS tUberwacht und gesteuert. Die Anlage darf nur unter Einhaltung
der zulassigen technischen Daten (siehe Kap#ehnische Datgrverwendet werden.

2.2. Qualifikation des Personals

Die Installation und Wartung der Anlage darf nur qualifiziertes Personal durchftihren.

Zur bestimmungsgema8en Verwendung, Installation und Wartung der Anlage muss qualifiziertes Personal
eingesetzt werden. Verantwortungsbereich, Zustandigkeit und Uberwachung des Personals mussen durch den
Betreiber genau geregelt sein.

2.2.1. Elektro-Fachpersonal

Zu Elektro-Fachpersonal zahlen Personen, die
¥ aufgrund lhrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlagigen Normen
und Bestimmungen in der Lage sind, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszufihren.

¥ vom Betreiber zum Ausfiihren von Arbeiten an elektrischen Anlagen und Ausristungen des Batteriesystems
beauftragt und geschult worden sind.

¥ mit der Funktionsweise des Batteriesystems vertraut sind.

¥ auftretende Gefahrdungen erkennen und diese durch geeignete Schutzma8nahmen verhindern kénnen.

2.2.2. Servicepersonal

Zum Servicepersonal zéhlt das Herstellerpersonal oder durch die FENECON GmbH unterwiesenes und autorisierte
Fachpersonal, welches flr Arbeiten an der Anlage (z. B. Montage, Reparatur, Wartung, Tatigkeiten an den Batterien
etc.) durch den Betreiber angefordert werden muss.

2.3. Bestimmungsgemas8e Verwendung

Das FENECON Home 6, 10 & 15 ist ein modulares Stromspeichersystem. Dazu gehdren insbesondere ein BN
(Batteriemanagementsystem), das FENECON Energiemanagementsystem (FEMS), Batteriemodule und Sockel. A
Prozesse des Stromspeichersystems werden durch das FEMS Uberwacht und gesteuert.

Jede andere Verwendung ist keine bestimmungsgemé&se Verwendung.

2.4. Vernunftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Alle Anwendungen, die nicht zu den Vorgaben der bestimmungsgemd8en Verwendung zdhlen gelten als
Fehlanwendung.
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2.5. Einsatzbereich!N!Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen sind generell nicht zulassig. Elektroarbeiten dirfen nur von Elektro-
Fachkraften durchgefuihrt werden.

Bei allen Arbeiten an elektrischen Komponenten sind die folgenden Sicherheitsregeln einzuhalten:

1. Freischalten.

2. Gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Spannungsfreiheit feststellen.

4. Erden und kurzschlie§en.

5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

$ Die Nichteinhaltung der Sicherheitsregeln wird als verninftigerweise vorhersehbare
Fehlanwendung betrachtet.

Weitere Fehlanwendungen sind insbesondere:
¥ unsachgemas8er Transport, Aufstellung bzw. Aufbau an einem Ort, Probebetrieb oder Betrieb durch den der
FENECON Home 6, 10 & 15 Schaden nehmen kann.
¥ Veranderung der angegebenen Leistungsdaten, auch der einzelnen Komponenten.
¥ Veranderung bzw. Abweichung der angegebenen Anschlusswerte.
¥ funktionelle oder bauliche Veranderungen.
¥ Betreiben des Produkts im fehlerhaftem bzw. defekten Zustand.
¥ unsachgemasge Reparaturen.
¥ der Betrieb ohne Schutzeinrichtungen oder mit defekten Schutzeinrichtungen.
¥ Missachtung der Angaben der Original-Betriebsanleitung.
¥ unerlaubter bzw. unautorisierter Zugriff Gber die Steuerung oder das Netzwerk.
¥ das Einspielen von Firmware-Updates, die nicht iber FENECON bezogen wurden.
¥ Feuer, offenes Licht und Rauchen in der Nahe des Speichersystems.
¥ unzureichende Beluftung am Aufstellort.
¥ eigenmachtige Anderungen und Handlungen am Speichersystem.
¥ Einsatz als mobiler Energiespeicher.

¥ direkter Einsatz in einem PV-System (Eine Einbindung Uber ein AC-gekoppeltes Netz ist moglich).

2.5. Einsatzbereich!N!Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Das Niederspannungsbetriebsmittel ist fir die Verwendung in folgenden Einsatzbereichen bestimmt:

¥ Allgemeinheit (6ffentlich)

FENECON Home 6, 10 & 15 Betriebsanleitung 11/ 155
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2.5. Einsatzbereich!N!Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Die Verwendung in anderen Einsatzbereichen ist nicht bestimmungsgemas.
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2.6. Allgemein zum FENECON Home 6, 10 & 15-Speichersystem

2.6. Allgemein zum FENECON Home 6, 10 & 15-Speichersystem

Das Produkt ist so zu platzieren, dass ausreichend Bewegungsraum flr das Service- und Instandhaltungspersonal |
jeder Lebensphase des Produkts gewahrleistet werden kann. Die Lebensdauer des Produkts héngt von den
Standzeiten und Wartungsintervallen ab, die vom Fachpersonal durchgefiihrt werden. Die Standzeit wird besonders
durch eine vorbeugende Instandhaltung und Wartung beeinflusst. Die Gebrauchsdauer fur das Produkt ist mit 15
Jahren seitens des Herstellers begrenzt.

¥ Die Installation der Batteriemodule und die Herstellung der Kabelverbindungen durfen nur durch Elektro-
Fachpersonal erfolgen.

¥ Das Stromspeichersystem darf nur unter den bestimmten Lade-/Entladebedingungen benutzt werden (vgl.
KapitelTechnische Datgn

¥ Das Stromspeichersystem nicht in Wasser eintauchen, befeuchten oder mit nassen Handen berihren.

¥ Abstand zu Wasserquellen halten

¥ Das Stromspeichersystem von Kindern und Tieren fernhalten

¥ Das Stromspeichersystem kann einen Stromschlag und durch Kurzschlussstrome Verbrennungen verursachen.
¥ Stromspeichersystem nicht erhitzen

¥ Nicht versuchen, Batteriemodule zu quetschen oder zu 6ffnen

¥ Heruntergefallene Batteriemodule nicht mehr verwenden.

¥ Das Stromspeichersystem an kihlen Orten aufstellen/lagern

¥ Das Stromspeichersystem nicht mehr verwenden, wenn wahrend der Montage, des Ladens, des normalen
Betriebs und/oder der Lagerung Farbveranderungen oder mechanische Schaden festgestellt werden.

¥ Augen- und Hautkontakt mit ausgetretener Elektrolytldsung muss vermieden werden. Nach dem Kontakt mit
Augen oder Haut muss sofort mit Wasser gesplilt/gereinigt und ein Arzt aufgesucht werden. Durch verspatete
Behandlung kénnen schwerwiegende gesundheitliche Schaden entstehen.

¥ Das Stromspeichersystem keinem offenen Feuer aussetzen.

¥ Das Stromspeichersystem nicht in der Nahe von offenem Feuer, Heizungen oder Hochtemperaturquellen
aufstellen oder benutzen.

¥ Aufgrund der Hitze kdnnen Isolationen schmelzen und die Sicherheitsentliftung beschadigt werden. Dies kann
zu Uberhitzung, Explosion oder Branden an den Batteriemodulen fiihren.

¥ Wenn die Schutzvorrichtungen beschadigt sind, kénnen abnormale Ladestréme und -spannungen eine
chemische Reaktion in den Batteriemodulen verursachen, die zu Uberhitzung, Explosion und sogar zum Branc
der Batteriemodule flihren.
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2.6. Allgemein zum FENECON Home 6, 10 & 15-Speichersystem

¥ Die Steckkontakte der BMS-Box nicht umgekehrt anschlie§en.
¥ Batteriemodule nicht kurzschlieSen.

¥ Die Batteriemodulstecker (+) und (-) nicht direkt mit einem Draht oder einem metallischen Gegenstand (z. B.
Metallkette, Haarnadel) beriihren. Bei Kurzschluss kann tilberma8ig Strom erzeugt werden, der zu Uberhitzung,
Explosion oder Brand der Batteriemodule fuhren kann.

¥ Teile des Stromspeichersystems nicht werfen oder fallen lassen.

¥ Keine mechanische Gewalt auf das Stromspeichersystem einwirken lassen. Die Batteriemodule koénnen
beschadigt werden und es kann zu Kurzschliissen kommen, was zu Uberhitzung, Explosion oder Brand de
Batteriemodule fiihren kann.

¥ Es dlrfen keine Lotarbeiten am Stromspeichersystem durchgefihrt werden. Wéahrend des Lotens eingebrachte
Warme kann den Isolator und den Mechanismus der Sicherheitsentliiftung beschadigen und zu Uberhitzung,
Explosion oder Brand der Batteriemodule flhren.

¥ Die Batteriemodule durfen nicht zerlegt oder veréandert werden. Die Batteriemodule enthalten einen
Sicherheitsmechanismus und eine Schutzeinrichtung, deren Beschadigung zu Uberhitzung, Explosion oder
Brand der Batteriemodule flhren kann.

¥ Die Batteriemodule nur bestimmungsgemasg verwenden. Die nicht bestimmungsgema8e Verwendung kann zu
Uberhitzung, Explosion oder Brand der Batteriemodule fiihren.

¥ Die Anweisungen zur Installation und zum Betrieb lesen, um Schaden durch fehlerhafte Bedienung zu
vermeiden.

¥ Die Batteriemodule kdonnen maoglicherweise nach langerer Lagerzeit Uber eine zu geringe Zellspannung
verfiigen. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich an den Service

¥ Die Batteriemodule keinen Hochspannungen aussetzen.
¥ Die Batteriemodule auf ebenen Flachen abstellen.
¥ Keine Gegenstande auf den FENECON Home 6, 10 & 15-Batterieturm abstellen.

¥ Nicht auf das Stromspeichersystem treten.
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2.6. Allgemein zum FENECON Home 6, 10 & 15-Speichersystem
2.6.1. Installation, Betrieb und Wartung
Bei Instandhaltungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sicherstellen, dass das Produkt

sicherheitsgerichtet abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert ist. Zudem muissen
alle Anweisungen in dieser Betriebsanleitung befolgt werden.

Bei Installation, Betrieb oder Wartung der Batteriemodule unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise beachten:
¥ Die Montage des FENECON Home 6, 10 & 15, die Installation der Batteriemodule und die Herstellung der
Kabelverbindungen sowie die Erweiterung des Systems durfen nur durch Elektro-Fachpersonal erfolgen.

¥ Bei den Wartungsarbeiten auf trockene Isoliergegenstande stellen und wéahrend der Wartungsarbeiten/des
Betriebs keine Metallgegenstande/Schmuck (z.EB. Uhren, Ringe und Halsketten) tragen.

¥ |Isolierte Werkzeuge benutzen und persénliche Schutzausriistung tragen.
¥ Nicht zwei geladene Kontakte mit Potentialdifferenz berthren.

¥ Die Batteriespannung mit einem Multimeter messen und sicherstellen, dass die Ausgangsspannung im Aus-
Modus OEV betragt.

¥ Wenn eine Anomalie festgestellt wird, Batterieturm/Batteriettirme sofort ausschalten.
¥ Die Wartungsarbeiten erst fortsetzen, nachdem die Ursachen der Anomalie beseitigt wurden.

¥ Die Batteriemodule konnen einen Stromschlag und durch hohe Kurzschlussstréme Verbrennungen
verursachen.

¥ Batteriemodule an Orten mit guter natirlicher Beluftung installieren.

2.6.2. Brandschutz

¥ Das Stromspeichersystem nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
¥ Den Kontakt mit leitfahigen Gegenstanden (z.EB. Drahten) vermeiden.

¥ Hitze- und Feuerquellen, brennbare, explosive und chemische Materialien vom Stromspeichersystem
fernhalten.

¥ Die FENECON Home 6, 10 & 15-Batteriemodule aufgrund von Explosionsgefahr nicht im Feuer entsorgen.
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2.6. Allgemein zum FENECON Home 6, 10 & 15-Speichersystem

2.6.3. Lagerung

¥ Bereich: Brandsicher im Innen-/Au8enbereich mit geeignetem Witterungsschutz

¥ Lufttemperatur: -20E;C bis 40E;C

¥ Relative Luftfeuchtigkeit: max. 50E% bei +40E;C.

¥ Batteriemodule (Lithium-Eisenphosphat-Batterien) nicht mit brennbaren oder giftigen Gegenstanden lagern

¥ Batteriemodule mit Sicherheitsméangeln separat von unbeschadigten Batteriemodulen lagern.

Lagerung langer als 12 Monate
Mogliche Folgen: Tiefentladung der Zellen und Defekt der Batterie.

$ ¥ Externe Beladung der Batteriemodule auf Nennspannung!Nles muss eine Zwangsbeladung
durchgefiihrt werden, welche Uber das FEMS gesteuert wird. Dies darf nur durch den
Hersteller, oder durch ein vom Hersteller beauftragtes Unternehmen durchgefuhrt werden.

2.6.4. Beladung

¥ Den SoC des Batteriemoduls zum Versand unter 30E% halten und das Batteriemodul aufladen, wenn es lange
als 12 Monate gelagert wurde.

16/ 155 FENECON Home 6, 10 & 15 Betriebsanleitung
Version:2025.1.1



2.7. Betriebsmittel
2.7. Betriebsmittel

2.7.1. Elektrolytldsung der Batteriemodule

¥ In den Batteriemodulen (Lithium-Eisenphosphat) wird Elektrolytldsung eingesetzt.

¥ Die Elektrolytlésung in den Batteriemodulen ist eine klare Flissigkeit und hat einen charakteristischen Geruch
nach organischen Lésungsmitteln.

¥ Die Elektrolytlosung ist brennbar.

¥ Die Elektrolytldsung in den Batteriemodulen ist korrosiv.

¥ Die Dampfe nicht einatmen.

¥ Bei Verschlucken der Elektrolytlésung, Erbrechen auslésen.

¥ Nach Einatmen der Dampfe sofort den kontaminierten Bereich verlassen.

¥ Augen- und Hautkontakt mit ausgetretener Elektrolytldsung muss vermieden werden.

¥ Der Kontakt mit Elektrolytlésung kann zu schweren Verbrennungen der Haut und Schaden an den Augen
fahren.

" Nach Hautkontakt: Haut SOFORT grundlich mit neutralisierender Seife waschen und bei anhaltender
Hautirritation einen Arzt aufsuchen.

" Nach Augenkontakt: Auge(n) SOFORT fir 15 Minuten mit flie§endem Wasser spilen und einen Arzt

aufsuchen.
# Durch verspatete Behandlung kénnen schwerwiegende gesundheitliche Schaden
entstehen.
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2.8. Restrisiko

2.8. Restrisiko

=

Warnung vor elektrischer Spannung

Arbeiten an elektrischen Ausriistungen nur durch Elektro-Fachkrafte vom Hersteller oder durch
speziell beauftragte, unterwiesene Elektro-Fachkrafte und unter Beachtung der
Sicherheitsvorschriften durchfuhren lassen.

Nach dem Trennen der Energieversorgung dirfen Wartungstatigkeiten erst nach 5 Minuten
durchgefihrt werden.

Eine Netztrenneinrichtung fur die elektrische Energieversorgung ist seitens Kunden vorzusehen.

Unbekannte Stérmeldungen

Unbekannte Stérung und der Versuch der Behebung kénnen zu Schaden am Produkt fihren.
Sollte eine Stérung vorhanden sein und nicht in der Stérungsliste vorhanden sein, Kundendienst
informieren.

Alle Turen, Notausgédnge und Bereiche um das Speichersystem herum missen frei bleiben,
Fluchtwege nicht verstellen!

Die Bodenbeschaffenheit au8erhalb des Speichersystems liegt in der Verantwortlichkeit des
Nutzers. Jedoch ist das Geh&duse abgedichtet, so dass kein Elektrolyt austreten kann.

2.9. Verhalten in Notsituationen

In Notsituationen wie folgt vorgehen:

1. Das Stromspeichersystem vom Netz trennen.

2. Aus dem Gefahrenbereich entfernen.

3. Den Gefahrenbereich absichern.

4. Die Verantwortlichen informieren.

5. Gegebenenfalls Arzt alarmieren.

18/ 155

FENECON Home 6, 10 & 15 Betriebsanleitung
Version:2025.1.1



2.10. Piktogramme

2.10. Piktogramme

Piktogramme an der Anlage weisen auf Gefahren, Verbote und Gebote hin. Unleserliche oder fehlende
Piktogramme missen durch neue ersetzt werden.

Piktogramm Bedeutung Beschreibung

Piktogramm am Gehause, und
Kennzeichnung von Komponenten, bei
Warnung vor geféhrlicher elektrischer denen nicht klar zu erkennen ist, dass sie
Spannung elektrische Betriebsmittel enthalten, die
Anlass fur ein Risiko durch elektrischen
Schlag sein kénnen.

Allgemeines Warnzeichen

Piktogramm am Gehause und
Kennzeichnung von Komponenten, bei
Warnung vor Gefahren durch das denen nicht klar zu erkennen ist, dass sie
Aufladen von Batterien elektrische Betriebsmittel enthalten, die
Anlass fur ein Risiko durch das Aufladen
von Batterien sein kénnen.

> P B

Piktogramm am Gehé&use und
Kennzeichnung von Komponenten, bei
denen nicht klar zu erkennen ist, dass sie
elektrische Betriebsmittel enthalten, die
Anlass fur ein Risiko durch offene
Flammen, Feuer, offene Zindquellen

und Rauchen sein kdnnen.

Keine offene Flamme; Feuer, offene
Zindquelle und Rauchen verboten

®

Schutzerdungskennzeichen

Getrennte Sammlung von Elektro- und
Elektronikgeraten

Anleitung beachten

Kopfschutz benutzen

Fu8schutz benutzen

POV
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2.10. Piktogramme

Piktogramm

C€

Tabelle 6. Piktogramme

20/ 155

Bedeutung

Handschutz benutzen

CE-Kennzeichen

Produkt ist recyclingfahig.

Beschreibung
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2.11. Betriebsstoffe/Betriebsmittel
2.11. Betriebsstoffe/Betriebsmittel

2.11.1. Elektrolytldsung der Batteriemodule

¥ In den Batteriemodulen (Lithium-Eisenphosphat) wird Elektrolytldsung eingesetzt.

¥ Die Elektrolytlésung in den Batteriemodulen ist eine klare Flissigkeit und hat einen charakteristischen Geruch
nach organischen Lésungsmitteln.

¥ Die Elektrolytlosung ist brennbar.
¥ Die Elektrolytldsung in den Batteriemodulen ist korrosiv.

¥ Der Kontakt mit Elektrolytldosung kann zu schweren Verbrennungen der Haut und Schaden an den Augen
fuhren.

¥ Die Dampfe nicht einatmen.

¥ Bei Verschlucken der Elektrolytldsung, Erbrechen ausldsen.

¥ Nach Einatmen der Dampfe sofort den kontaminierten Bereich verlassen.

¥ Augen- und Hautkontakt mit ausgetretener Elektrolytldsung muss vermieden werden.

" Nach Hautkontakt: Haut SOFORT grundlich mit neutralisierender Seife waschen und bei anhaltender
Hautirritation einen Arzt aufsuchen.

" Nach Augenkontakt: Auge(n) SOFORT fir 15 Minuten mit flie§endem Wasser spilen und einen Arzt
aufsuchen.

Durch verspatete Behandlung kénnen schwerwiegende gesundheitliche Schaden entstehen.

2.11.2. Elektrische Betriebsmittel

¥ Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln diirfen nur durch Elektro-Fachpersonal durchgefiihrt werden.
¥ Bei allen Arbeiten an elektrischen Komponenten sind die funf Sicherheitsregeln einzuhalten:

1. Freischalten.

2. Gegen Wiedereinschalten sichern.

3. Spannungsfreiheit feststellen.

4. Erden und kurzschlie§en.

5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

¥ Instandhaltungsarbeiten durfen nur durch unterwiesenes Fachpersonal (Servicepersonal) durchgefuhrt
werden.

¥ Vor Beginn von Arbeiten Sichtkontrollen auf Isolier- und Gehauseschaden durchfihren.
¥ Die Anlage darf nie mit fehlerhaften oder nicht betriebsbereiten elektrischen Anschliissen betrieben werden.
¥ Um Beschadigungen zu vermeiden, Versorgungsleitungen ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen.

¥ Zur Instandhaltung dirfen an unisolierten Leitern und Anschlussklemmen nur isolierte Werkzeuge verwendet
werden.
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2.11. Betriebsstoffe/Betriebsmittel

¥ Schaltschranke (z. B. Gehduse des Wechselrichters) sind immer verschlossen zu halten. Zugang ist nu
autorisiertem Personal mit entsprechender Ausbildung und Sicherheitseinweisung (z. B. Servicepersonal) zu
erlauben.

¥ Die von den Herstellern angegebenen Inspektions- und Wartungsintervalle fir elektrische Komponenten sind
einzuhalten.

¥ Um Beschadigungen zu vermeiden, Versorgungsleitungen ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen

¥ Bei getrennter Stromeinspeisung konnen besonders gekennzeichnete Fremdstromkreise weiterhin unter
Spannung stehen!

¥ Manche Betriebsmittel (z. B. Wechselrichter) mit elektrischem Zwischenkreis kénnen nach Freischaltung fr
eine gewisse Zeit noch gefahrliche Restspannungen bevorraten. Vor Arbeitsbeginn an diesen Anlagen ist die
Spannungsfreiheit zu prifen.
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2.12. Personliche Schutzausristung

2.12. Personliche Schutzausristung

Abhangig von den Arbeiten an der Anlage muss personliche Schutzausriistung angelegt werden:

¥ Sicherheitsschuhe

¥ Schutzhandschuhe, gegebenenfalls schnittfest
¥ Schutzbrille

¥ Schutzhelm

2.13. Ersatz- und VerschleiSteile

Der Einsatz von Ersatz- und Verschlei8teilen von Drittherstellern kann zu Risiken flhren. Es dirfen nur Originalteile
oder die vom Hersteller freigegebenen Ersatz- und Verschlei8teile verwendet werden. Die Hinweise zu den
Ersatzteilen missen beachtet werden. Weitere Informationen sind in dem Schaltplan enthalten.

$ Weitere Information missen beim Hersteller angefragt werden.

2.14. IT-Sicherheit

FENECON-Speichersysteme und deren Anwendungen kommunizieren und agieren ohne Internetverbindung. Die
einzelnen Systemkomponenten (Wechselrichter, Batterien etc.) sind nicht direkt mit dem Internet verbunden oder
aus dem Internet erreichbar. Sensible Kommunikationen Uber das Internet werden ausschlie8lich Uber
zertifikatbasierte TLS-Verschliisselungen verarbeitet.

Der Zugang zu den Programmierebenen ist nicht barrierefrei und je nach Qualifikation des Bedienpersonals auf
verschiedenen Ebenen zugéanglich. Sicherheitsrelevante Programmanderungen benétigen eine zuséatzliche
Verifikation.

FENECON verarbeitet Energiedaten europaischer Kunden ausschlie8lich auf Servern in Deutschland und dies
unterliegen den hierzulande geltenden Datenschutzvorschriften.

Die eingesetzte Software wird durch automatisierte Tools und in der Entwicklung etablierte Prozesse geprift, um
diese auf dem aktuellen Stand zu halten und sicherheitsrelevante Schwachstellen kurzfristig zu beheben.
Aktualisierungen fir FEMS werden lebenslang kostenlos bereitgestellt.
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3. Technische Daten

3. Technische Daten

3.1. Allgemein
Benennung Wert/Groge
Schutzart IP55
Betriebshohe tiber NN 22.000Em
Aufstell-/Betriebstemperatur -35E;C bis +60E|C
Relative Luftfeuchtigkeit 50E% nicht kondensierend (kurzzeitig auch bis 90E%
(Betrieb/Lagerung) zulassig)
Installation/lUmgebungsbedin  Arpeitstemperatur Batterie -20E|C bis +55E{C
gungen Optimale Betriebstemperatur der _ ) _
Batterie +15E;C bis +30E;C
Kuhlung Naturliche Konvektion
Lautstérke < 30EdB
Max. Netzanschluss 120 A
Gesamtsystem CE
Wechselrichter VDE 4105:2018-11
Zertifizierung/Richtlinie Tor Erzeuger Typ A 1.1
. UN38.3
Batterie VDE 2510-50
Tabelle 7. Technische Daten!N!Allgemein
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3.2. Technische Daten!N!Wechselrichter

Benennung

Wechselrichter Modell
Max. DC-Eingangsleistung

MPP-Tracker
Eingénge je MPPT
Startspannung
DC-PV-Anschluss
MPPT-Spannungsbereich
Nenn-Eingangsspannung in V
Max. Eingangsstrom je MPPT

Max. Kurzschlussstrom je MPPT

Netzanschluss

Max. Ausgangsstrom

Max. Eingangsstrom
AC-Anschluss

Max. Scheinleistungsausgabe

FINV-6-2-DAH
9EKWY

2

1 (MC4)
120EV

Max. DC-Eingangsspannung inEV1000EV

3.2. Technische Daten!N!Wechselrichter

Wert/Gro8e
FINV-10-2-DAH
15EKW
3
1 (MC4)
120EV
1000EV

FINV-15-2-DAH
22,5EKW

3

1(MCA4)

120EV

1000EV

120EV bis 850EV  120EV bis 850EV  120EV bis 850EV

Nominale Scheinleistungsausgabe6.000EVA

Max. Scheinleistung vom Stromnef200EVA

Cos(#)

Notstromféhig

Netzform

Notstromversorgte Lasten (pro
Notstrom Phase)
Schieflast
Schwarzstart
Solare Nachladung
Max. Wirkungsgrad
Wirkungsgrad Européischer Wirkungsgrad

Breite | Tiefe | Hohe

Allgemein Gewicht
Topologie

Tabelle 8. Technische Daten!N!Wechselrichter

*auch im Netzparallelbetrieb

FENECON Home 6, 10 & 15 Betriebsanleitung
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620EV 620EV 620EV
16EA 16EA 16EA
24EA 24EA 24EA
400/380EV, 3L/N/PE400/380EV, 3L/N/PE400/380EV, 3L/N/PE,
50/60EHz 50/60EHz 50/60EHz
8,7EA 14,5EA 21,7EA
15,7EA 26,1EA 26,1EA
10.000EVA 15.000EVA
6.000EVA 10.000EVA 15.000EVA
12.000EVA 18.000EVA
-0,8 bis +0,8 -0,8 bis +0,8 -0,8 bis +0,8
Ja Ja Ja
400/380EV, 3L/N/PE400/380EV, 3L/N/PE400/380EV, 3L/N/PE,
50/60EHz 50/60EHz 50/60EHz
6.000EVA 10.000EVA 15.000EVA
(2.000EVA)* (3.333EVA)* (5.000EVA)*
2.000EVA 3.333EVA 5.000EVA
Ja Ja Ja
Ja Ja Ja
98,2E% 98,2E% 98,2E%
97,2E% 97,5E% 97,5E%
497Emm | 221Emm B97Emm | 221Emm #97Emm | 221Emm |
461Emm 461Emm 461Emm
23Ekg 25Ekg 25Ekg
nicht isoliert nicht isoliert nicht isoliert
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3.2. Technische Daten!N!'Wechselrichter

3.2.1. Abmessungen

Die Ma8e sind in mm angegeben.

o o
(o] —
< w
g k 22 /
496 221
515
Abbildung 1. Abmessungen!N!Wechselrichter
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3.3. Technische Daten!N!FENECON-EMS-Box

3.3. Technische Daten!N!FENECON-EMS-Box

Benennung Wert/Groge

Betriebsspannung DC 224EV bis 672EV

Max. Strom (Batterie) 50EA

Arbeitstemperatur -10E;C bis 50E;C

Schutzart IP55 (gesteckt)

Eingangsspannung 100EV bis 240EV/1,8 A/S0EHz bis 60EHz
Breite | Tiefe | Hohe 506Emm | 401Emm | 157Emm

Gewicht 12Ekg

Installation stapelbar

Tabelle 9. Technische Daten!N!IFENECON-EMS-Box

3.3.1. Abmessungen

Die Ma8e sind in mm angegeben.

Il 11 | |

157

480
506

394

157

506

Abbildung 2. Abmessungen!N!EMS-Box
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3.3. Technische Daten!N!FENECON-EMS-Box

3.3.2. EMS-Box!N!Anschlussbelegung

Abbildung 3. Anschlussbelegung!NIEMS-Box

Pos. Beschreibung
Batterie-Anschluss zum Wechselrichter (MC4-Evo stor)

Kommunikationsausgang fur Parallelschaltung mehrerer Batterien

Anbindung Kundennetzwerk (LAN) RJ45 (Netzwerkkabel nicht im Lieferumfang enthalten)
Kommunikation Wechselrichter, Relaisausgénge; Digitale Eingénge (16-poliger Stecker)
Spannungsversorgung FEMS-Box; Potentialfreie Kontakte (max. 10EA, gemessen) (10-poliger Stecker)

Erdungsanschluss

N o o~ WO N P

Fir zukinftige Anwendungen (nicht belegt)

Tabelle 10. Anschlussbelegung!N!EMS-Box
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3.4. Technische Daten!N!IFENECON-Parallelschaltbox (optional)

3.4. Technische Daten!N!FENECON-Parallelschaltbox (optional)

Benennung Wert/Groge
Betriebsspannung DC 224EV bis 672EV

Max. Strom (Batterie) 50 A

Arbeitstemperatur -10E;jC ~ 50E;C

Schutzart IP55 (gesteckt)

Breite | Tiefe | Hohe 506Emm |401Emm |157Emm
Gewicht 10Ekg

Installation stapelbar

Tabelle 11. Technische Daten!N!Parallelschaltbox

3.4.1. Abmessungen

Die Ma8e sind in mm angegeben.

i 10l |- [
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Abbildung 4. Abmessungen!N!Parallelschaltbox
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3.4. Technische Daten!N!IFENECON-Parallelschaltbox (optional)

3.4.2. Parallelschaltbox!N!Anschlussbelegung

1 2

PN A\ A

= \! f/ \
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[BA'[I'_OUT :
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Abbildung 5. Anschlussbelegung!N!Parallelschaltbox

Pos.

a b~ W N

Tabelle 12. Anschlussbelegung!N!Parallelschaltbox
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Beschreibung

Batterie Anschluss zum Wechselrichter (MC4-Evo stor)
Kommunikationsausgang fur Parallelschaltung mehrerer Batterietirme
Kommunikationseingang fir Parallelschaltung mehrerer Batterietiirme

Batterie Anschluss fur weiterer Batterietirme (MC4-Evo stor)

Erdungsanschluss

FENECON Home 6, 10 & 15 Betriebsanleitung
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3.5. Technische Daten!N!FENECON-Extension-Box (optional)

3.5. Technische Daten!N!FENECON-Extension-Box (optional)

Benennung Wert/Groge
Betriebsspannung DC 224EV bis 672EV

Max. Strom (Batterie) 50 A

Arbeitstemperatur -10E;jC ~ 50E;C

Schutzart IP55 (gesteckt)

Breite | Tiefe | Hohe 506Emm | 401Emm | 157Emm
Gewicht 9Ekg

Installation stapelbar

Tabelle 13. Extension-Box (optional)!N!Technische Daten

3.5.1. Abmessungen

Die Ma8e sind in mm angegeben.

(L 11 [ |11
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Abbildung 6. Abmessungen!N!Extension-Box
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3.5. Technische Daten!N!IFENECON-Extension-Box (optional)

3.5.2. Extension-Box!N!Anschlussbelegung

@
© ©
4
Abbildung 7. Anschlussbelegung!N!Extension-Box

Pos. Beschreibung

1 Batterie Anschluss zur EMS-Box parallel (MC4-Evo stor)

2 Kommunikationsausgang fur Parallelschaltung mehrerer Batterietirme

3 Kommunikationseingang fir Parallelschaltung mehrerer Batterietiirme

4 Erdungsanschluss
Tabelle 14. Anschlussbelegung!N!Extension-Box
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3.6. Technische Daten!N!FENECON-BMS-Box

3.6. Technische Daten!N!FENECON-BMS-Box

Benennung Wert/Groge

Maximaler Betriebsspannungsbereich 224EV bis 672EV

Maximaler Ausgangs-/Eingangsstrom 50 A

Optimale Betriebstemperatur 15E;C bis 30E;C
Arbeitstemperaturbereich -20E;C bis 55E;C

Schutzart IP55 (gesteckt)

Breite (inkl. Seitenblende) | Tiefe | Hohe 506Emm |401Emm |143Emm
Gewicht 13Ekg

Installation stapelbar/Wandmontage

Tabelle 15. Technische Daten!N!BMS-Box

3.6.1. Abmessungen

Die Ma8e sind in mm angegeben.
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Abbildung 8. Abmessungen!N!BMS-Box
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3.7. Technische Daten!N'FENECON-Batteriemodul

3.7. Technische Daten!N!FENECON-Batteriemodul

Benennung Wert/Groge
Nutzbare Kapazitét 62,4 Ah/2,80EKWh
Nennspannung 44 8EV
Ausgangsspannungsbereich 39,2EV bis 50,4EV
Arbeitstemperatur Batterie -20E;C bis +55E;C
Lagertemperaturbereich (iiber 7 Tage) -30E;C bis +60E;{C
Lagertemperaturbereich (iiber 30 Tage) -20E;C bis +55E;C
Lagertemperaturbereich (bis 270 Tage kumuliert) -10E;C bis +45E;C
Schutzart IP55 (gesteckt)
Gewicht 30Ekg

Installation stapelbar
Parallelschaltung 4 Batterietiirme parallel
Kihlung natirliche Kihlung
Versandkapazitat < 30E% SoC
Modul-Sicherheitszertifizierung VDE 2510/IEC62619
UN-Transportprifnorm UN38.3

Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5E% bis 95E%

Tabelle 16. Technische Daten!N!Batteriemodul

Lagerung langer als 12 Monate
Mdgliche Folgen: Tiefentladung der Zellen Defekt des Batteriemoduls.

$

¥ Externe Beladung der Batteriemodule auf Nennspannung. Dies darf nur durch den
Hersteller, oder vom Hersteller beauftragten Unternehmen durchgefihrt werden.
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3.7. Technische Daten!N!'FENECON-Batteriemodul

3.7.1. Abmessungen

Die Ma8e sind in mm angegeben.
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Abbildung 9. Abmessungen!N!Batterie
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3.7. Technische Daten!N'FENECON-Batteriemodul

3.7.2. Elektrische Parameter der Batteriemodule

Bei Anzahl der Batteriemodule von 3 bis 6

Parameter Wert/Gro8e

Modulanzahl 35* 4S 5S 6S
Nominale Kapazitat 8,6EkWh 11,4EKWh 14,3EkWh 17,2EkWh
Breite inkl. Seitenblende 506Emm

Tiefe 401Emm

Hoéhe 834Emm 977Emm 1120Emm 1263Emm
Gewicht 127Ekg 157Ekg 187Ekg 217Ekg
Nennspannung 134,4EV 179,2EV 224,0EV 268,8EV

Ausgangsspannungsbereich

Maximale kontinuierliche Lade-

117,6EV ~ 151,2EV 156,8EV ~ 201,6EV 196EV ~ 252EV

235,2EV ~ 302,4EV

/Entladeleistung 6,72EkW 8,96EkW 11,20EkW 13,44EKW
Tabelle 17. Elektrische Parameter!N!Anzahl Batteriemodule 3S bis 6S (3 bis 6 Module in Serie)
Bei Anzahl der Batteriemodule von 8 bis 11
Parameter Wert/Grb8e
Modul 8S 9s 10S 11S
Nominale Kapazitat 22,9EKWh 25,8EKWh 28,7EKWh 31,5EKWh
Breite inkl. Seitenblende 506Emm
Tiefe 401Emm
Hohe 1549Emm 1692Emm 1835Emm 1978Emm
Gewicht 277Ekg 307Ekg 337Ekg 367Ekg
Nennspannung 358,4EV 403,2EV 448,0EV 492 8EV

Ausgangsspannungsbereich 313,6EV ~ 403,2E\352,8EV ~ 453,6E\392,0EV ~ 504,0E\M431,2EV ~ 554,4EV

Maximale kontinuierliche Lade-

[Entladeleistung 24,64EKW

17,92EkW 20,16EkW 22,40EKW

Tabelle 18. Elektrische Parameter!N!Anzahl Batteriemodule 8S bis 11S (8 bis 11 Module in Serie)

FENECON Home 6, 10 & 15 Betriebsanleitung
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3.7. Technische Daten!N!'FENECON-Batteriemodul

Bei Anzahl der Batteriemodule von 12 bis 14

Parameter

Modul
Nominale Kapazitat

Breite inkl. Seitenblende
Tiefe

Hohe

Gewicht

Nennspannung

Ausgangsspannungsbereich

Wert/Groge
12S 13S
34,4EKWh 37,3EkWh
506Emm
401Emm
2121Emm 2264Emm
397Ekg 427Ekg
537,6EV 582,4EV

470,4EV ~ 604,8EV  509,6EV ~ 655,2EV

Maximale kontinuierliche Lade-/Entladeleistungpe,88EKW 29,12EkW

14S
40,1EKkWh

2407Emm

457Ekg

627,2EV

548,8EV ~ 705,6EV
30,00EKW

Tabelle 19. Elektrische Parameter!N!Anzahl Batteriemodule 12S bis 14S (12 bis 14 Module in Serie)

FENECON Home 6, 10 & 15 Betriebsanleitung
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3.8. Technische Daten!N!Sockel

3.8. Technische Daten!N!Sockel

Benennung Wert/Groge

Breite (inkl. Seitenblende) | Tiefe | Hohe 506Emm | 365Emm | 84Emm
Gewicht 6Ekg

Schutzart IP55 (gesteckt)

Installation stapelbar

Tabelle 20. Technische Daten!N!Sockel

3.8.1. Abmessungen

Die Ma8e sind in mm angegeben.
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Abbildung 10. Abmessungen!N!Sockel
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4. Allgemeine Beschreibung

4. Allgemeine Beschreibung

FENECON Home 6, 10 & 15 ist ein notstromfahiger Stromspeicher, der ein eigenes Stromnetz fir den Haushal

aufbauen kann. In diesem modularen System zur Speicherung elektrischer Energie werden Lithium-Eisenphosphat
Batterien (LiFePO4) verwendet.

FENECON Home 6, 10 & 15 Betriebsanleitung
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4.1. Erklarung der "Notstromfunktion"

4.1. Erklarung der "Notstromfunktion”
Home 10; Home 6, 10 & 15; Home 20 & 30
Der FENECON Hybrid-Wechselrichter der Serie:

¥ FHI-10-DAH, FHI-10-DAH 16A, FHI-20-DAH, FHI-29,9-DAH
¥ FINV-6-2-DAH, FINV-10-2-DAH, FINV-15-2-DAH
verfugt Uber einen zusatzlichen Ausgang fur notstrombefahigte Verbraucher. Bei Netzausfall trennt der

Wechselrichter die zwei Ausgange allpolig voneinander, wobei N und PE am Notstromausgang gebrickt werden. Die
gesamte Umschaltmimik fir Umschaltung in unter 10 ms ist im Wechselrichter integriert.

] i r
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Solara- [ intelli- I i
nord- Sg[enter i i
ning | | e -E
! Erdungsschraubenbohrung in RCD
I der unteran rechten Ecke =
T b il g
i |

] I N!PE|

Mormale Lasten

Beim Notstromnetz handelt es sich um echten Drehstrom mit 100 % Schieflastfahigkeit und einer leicht erhdéhten

Frequenz, fur eine einfache Synchronisation bei Netzwiederkehr. Ist Spannungsgleichheit bei Netzwiederkehr auf
allen Phasen gegeben, findet die Umschaltung zum Netzparallelbetrieb wieder innerhalb von wenigen

Millisekunden statt. Das Notstromnetz kann ausschlie§lich bei ausreichendem Ladezustand der Batterie

aufrechterhalten werden. Ist das nicht gegeben, wird die Batterie aus den angeschlossenen PV-Strings geladen
bevor das Notstromnetz schwarzgestartet werden kann.

4.2. Systemkonfiguration!N!Gesamtiibersicht
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4.2. Systemkonfiguration!N!Gesamtiubersicht
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Abbildung 11. Anlage!N!schematische Darstellung mit optionalen Komponenten (ohne Schutzeinrichtung dargestellt)
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4.3. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom
4.3. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom

4.3.1. Standardaufbau mit Notstrom

]
) I @
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® @ ®
H AC B RS 485 M Emergency Power B Connection Meter

Abbildung 12. Standardaufbau mit Notstrom (ohne Schutzeinrichtung dargestellt)

Pos. Beschreibung
Netz

2-Richtungszahler
Stromwandler
Wechselrichter
PV-Anlage
Stromspeicher

Verbraucher (notstromversorgt)

0o N o o B~ W N P

Verbraucher (nicht notstromversorgt)

Tabelle 21. Standardaufbau mit Notstrom

Innerhalb der Notstromfunktion agiert der Wechselrichter als eigener Netzbildner und baut fur
den separaten Notstromzweig ein eigenes 3-phasiges System {&ehaische Datgrauf. Im
Vergleich zum 6ffentlichen Netzsystem weist die Netzform des Notstrommodus eine geringere

$ éPufferwirkungO hinsichtlich Lastspitzen, Anlaufstrome, DC-Anteile und stark schwankenden
Lasten auf. Aufgrund der begrenzten Leistung des Wechselrichters sind derartige Belastungen
nur in gewissen Grenzen maoglich.

Der Hersteller ist nicht fur die Hausinstallation verantwortlich.
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4.3. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom

4.3.2. Systemaufbau mit zusatzlichem PV-Erzeuger

eotooE
ecloo

EN
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®

H AC B RS 485 B Emergency Power B Connection Meter

Abbildung 13. Systemaufbau mit zusatzlichem PV-Erzeuger (ohne Schutzeinrichtung dargestellt)

Pos. Beschreibung
Netz

2-Richtungszahler

Stromwandler

3-Phasen-Sensor oder mit PV-Wechselrichter App
PV-Wechselrichter

Zusétzliche PV-Anlage

Stromspeicher

PV-Anlage

© 00 N oo o b~ w N P

Wechselrichter

[N
o

Verbraucher (notstromversorgt)

11 Verbraucher (nicht notstromversorgt)

Tabelle 22. Systemaufbau mit zuséatzlichem PV-Erzeuger
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4.3. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom

4.3.3. Systemaufbau als AC-System
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Abbildung 14. Systemaufbau als AC-System (ohne Schutzeinrichtung dargestellt)

Pos. Beschreibung
Netz

2-Richtungszahler

Stromwandler

3-Phasen-Sensor oder mit PV-Wechselrichter App
PV-Wechselrichter

PV-Anlage

Stromspeicher

Wechselrichter

© 00 N oo o b~ w N P

Verbraucher (notstromversorgt)

[N
o

Verbraucher (nicht notstromversorgt)

Tabelle 23. Systemaufbau als AC-System
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4.3. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom

4.3.4. System mit manueller Notstromumschaltung

o
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Abbildung 15. System mit manueller Notstromumschaltung (ohne Schutzeinrichtung dargestellt)

Pos. Beschreibung
Netz

2-Richtungszahler
Stromwandler
Wechselrichter
PV-Anlage
Stromspeicher

Manueller Notstrom-Umschalter

0 N o o A~ W N P

Verbraucher (notstromversorgt)

Tabelle 24. System mit manueller Notstromumschaltung
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4.3. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom

4.3.5. Systemaufbau mit der Automatischen Verbraucher-Umschaltung (AVU)!NIFENECON
Home 6 & 10

o,
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Abbildung 16. Systemaufbau mit der Automatischen Verbraucher-Umschaltung (AVU)

Pos. Beschreibung
Netz

2-Richtungszahler

Smartmeter

Wechselrichter

PV-Anlage

FENECON Home 6 oder Home 10

Automatische Verbraucher-Umschaltung (AVU) *

0 N o 0o B~ W N P

Verbraucher

Tabelle 25. Systemaufbau mit der Automatischen Verbraucher-Umschaltung (AVU)

*Zur Installation der AVU verwenden Sie die dazugehdrige Montage- und Bedienungsanleitung. Diese ist auf der
FENECON-Internetseite im Download-Center utitéps://fenecon.de/files-avu/zu finden.

" Die AVU-Box ist nur mit den Systemen Home 6 und Home 10 kompatibel.
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4.3. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom

4.3.6. Erforderliche Komponenten

Abhéngig von der Systemkonfiguration werden maximal folgende Komponenten benétigt. Bei einer
Parallelschaltung von bis zu vier Batterietirmen ist darauf zu achten, dass bei jedem Batterieturm gleich viele
Batteriemodule verbaut werden.

Anzahl BMS-Bo

Anzahl Batterietirme z ) _ X EMS-Box Parallelschaltbox Extension-Box
Batteriemodule max. (je Turm)

1 14 1 1 - -

2 28 1 1 1 -

3 42 1 1 1 1

4 56 1 1 1 2

Tabelle 26. Systemkonfiguration!N!Erforderliche Komponenten
o FEMS () Parallel s ) Extension . Extension

Anschlussbox O] Anschlussbox Anschlussbox Anschlussbox
| — Bms — s [ B

3-14* SEN4E
Batteriemodule Batteriemodule

Sockel Sockel

Batterieturm 1 Batterieturm 2 Batterieturm 3 Batterieturm 4

@ Verkabelung zwischen den Batterietiirmen

*Parallelschaltung mehrerer Tirme:
> 2 Turme mit je 8 Modulen
> 3 Turme mit je 11 Modulen
> 4 Turme mit je 12 Modulen

Abbildung 17. Aufbau FENECON Home 6, 10 & 15-Speichersystem mit vier Batterietiirmen
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5. Montagevorbereitung
5. Montagevorbereitung
5.1. Lieferumfang

5.1.1. FENECON Home 6, 10 & 15-Wechselrichter!N!Varianten A & B

Es sind zwei Varianten des Wechselrichters im Umlauf. Die Funktionen und technischen Daten
der beiden Varianten sind exakt gleich. Der Anschlussbereich der Kommunikationsleitungen und

$ die Stromwandler unterscheiden sich hier minimal. Daher ist die Anleitung in den relevanten
Abschnitten immer ein&ariante Aund eineVariante Baufgefuhrt.

Abbildung Anzahl Bezeichnung

1 FENECON Home 6, 10 & 15-Wechselrichter
2 Werkzeuge fur PV- und Batteriestecker
1 Wandhalterung
1 Klappwandler-Kkommunikationskabel
3 Klappwandler
1 Abdeckung Kommunikationsanschluss
48 | 155 FENECON Home 6, 10 & 15 Betriebsanleitung
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5.1. Lieferumfang

Abbildung Anzahl Bezeichnung
2(3) MCA4-Stecker
2(3) MC4-Buchse
1 FEMS-Kabel
1 2-Pin-Push-In-Stecker
1 4-Pin-Push-In-Stecker
2 6-Pin-Push-In-Stecker
1 PE-Kabelschuh
4 Schraube mit Dubel
1 Abdeckung AC-Anschluss
1 M5-Schraube fur Erdung

Tabelle 27. Lieferumfang!NIFENECON Home 6, 10 & 15!N!Wechselrichter!N!Variante A
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